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3471.S2 / 3471.S2.L
Attika-Super-2-Gully ohne Keil aus PUR DN100 / lang
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 ZG 295

 Wasserfangkasten aus Zinkblech für Attika-Super-2-Gully
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3494.S1
Laubfanggitter aus Edelstahl für Attika-Super-/2-Gully ohne Keil
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3434.S2 / 3472.S2
3433.S2 / 3471.S2
3433.S2 / 3471.S2

Attika-Super-2-Gully mit Stromteilabzweig DN 100 untere Ebene 1,50 2,70 3,60
3434.S2 / 3472.S2 Attika-Super-2-Gully mit Stromteilabzweig DN 100 obere Ebene 1,10 2,30 3,00 4,70 5,30 5,50 5,80

--- -

Attika-Super-2-Gully mit Stromteilabzweig 
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Dampfsperrbahn verlegen (Die Ausführung der Dampf-
sperrdurchführung evtl.  jetzt schon berücksichtigen).��

$UW�1U������$WWLND�6XSHU�*XOO\�'1����
$UW�1U������$WWLND�6XSHU�*XOO\�'1���

z.B. Montage eines Grumbach-Dampfsperren-Anschlussteils
zu Attika-Super-Gully (siehe separate Montageanleitung).��

Ggfs. das optional erhältliche Laubfanggitter mit Hilfe des
beiliegenden Befestigungssatzes am Gullyeinlauf anbringen. ��

Montagebeispiel: 
Attika-Super-Gully im Warmdach eingebaut.

$WWLNDGXUFKEUXFK�HUVWHOOHQ�

G� �����PP�EHL�'1����
����������PP�EHL�'1����

+� �'lPPVWRIIVWlUNH�DE]JO�
���������PP�EHL�'1����
���������PP�EHL�'1����

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband.

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung verlegen.��

Die passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Attika-Super-Gully verlegen
und mit der Oberseite der Gully-Anschlußmanschette verschweißen.��

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

Attika-Super-Gully mit aufgestecktem Anschlussrohr durch
die Attika schieben und in die Wärmedämmung einpassen.��

Montageanleitung
Attika-Super-Gully aus PUR

+

G
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Technische Daten:

��

��

Fassadenauslass als Speier.

��

���Bei Verwendung als Notüberlauf gibt es den
Grumbach Anstaurahmen Art.Nr. 5917 als Zubehör.

Montageanleitung
Attika-Super-Gully aus PUR 

Fassadenauslass mit Wasserfangkasten
Grumbach Art. Nr. 3438/2438.

Fassadenauslass mit direkt angeschlossenem
 Regenfallrohr. 

460

265
410

H

20

150
65

D
21

0 31
0

655 ( auch bei Edelstahlrohr )

             H
DN 100 ( 115mm )
DN   70 (    90mm )

               D
DN 100 ( ø110mm )
DN   70 ( ø   75mm )

2,5°
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1.

Art.Nr.3470 Attika-Super-Gully DN  70
Art.Nr.3471 Attika-Super-Gully DN100

2.

Ggfs. das optional erhältliche Laubfanggitter mit Hilfe des
beiliegenden Befestigungssatzes am Gullyeinlauf anbringen. 6.

Montagebeispiel: 
Attika-Super-Gully ohne Keil im Warmdach eingebaut.

Attikadurchbruch erstellen.

d =  150mm bei DN 100
       120mm bei DN  70

H = Dämmstoffstärke abzgl.
       60mm

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung verlegen.3.

Die passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Attika-Super-Gully ohne Keil 
verlegen und mit der Oberseite der Gully-Anschlußmanschette verschweißen.5.

Attika-Super-Gully ohne Keil mit aufgestecktem Anschlussrohr durch
die Attika schieben und in die Wärmedämmung einpassen.4.

Montageanleitung
Attika-Super-Gully ohne Keil aus PUR

H

d

Ggf. Montage des Grumbach-Dampfsperren-Anschlussteils (Art.Nr. 2492 DN70 
bzw. 2994 DN100) passend zu Attika-Super-Gully ohne Keil (siehe separate Montageanleitung).

Dampfsperrbahn verlegen (bzw. ggf. an Grumbach-
Dampfsperren-Anschlussteil klemmen).

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband.

   ! Achtung !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.
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Technische Daten:

��

��

Fassadenauslass als Speier.

��

���Bei Verwendung als Notüberlauf gibt es den
Grumbach Anstaurahmen Art.Nr. 5917 als Zubehör.

Montageanleitung
Attika-Super-Gully ohne Keil aus PUR 

Fassadenauslass mit Wasserfangkasten
Grumbach Art. Nr. 3438/2438.

Fassadenauslass mit direkt angeschlossenem
 Regenfallrohr. 
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�

Art.Nr. 3433.S2 Attika-Super2-Gully DN100

Ggf. Montage des Dampfsperren-Anschlussteils Art.Nr. 2994 
(siehe separate Montageanleitung).�

�

Attikadurchbruch erstellen.

�

Die passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Attika-Super2-Gully (1) 
verlegen und mit der Oberseite der Gully-Anschlußmanschette verschweißen.� Attika-Super2-Gully (1) mit aufgestecktem Attika-Rohr (3) durch

die Attika schieben und in die Wärmedämmung einpassen.

�

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU��*XOO\�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

+

G

Dampfsperrbahn verlegen (bzw. ggf. an Dampfsperren-
Anschlussteil klemmen).

   ! ACHTUNG !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperren-Klebeband.

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung verlegen.

Hauptbestandteile:      (1)   Attika-Super2-Gully DN100
   (2)   Notüberlauf Einlaufblech (mit Nut für Pos.5)
   (3)   Attika-Durchführungsrohr (ggf. zu kürzen)
   (4)   2-Wege-Ablaufstutzen
   (5)   Notüberlauf Trennblech (in Nut Pos.2 stecken; ggf. kürzen)(2)

(1) (3)
(4) (5)

d= 150 mm
H = Dämmstoffstärke abzgl. 75mm
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� Ggf. das optional erhältliche Laubfanggitter Art.Nr. 3494 mit Hilfe 
des beiliegenden Befestigungssatzes am Gullyeinlauf anbringen:

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU��*XOO\�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

�E

�D �E

�F

�D Die Schrauben des Notüberlauf- Einlaufblechs (2) lösen und ent-
fernen.

Die beiliegenden Gewindestäbe ein-/festschrauben und mit 
Muttern das Notüberlauf- Einlaufblech (2) fixieren.

Das Laubfanggitter auf die Gewindestäbe stecken und mit 
Muttern festschrauben.

Abstand 'Ly' ermitteln:Ablaufstutzen (4) in Wassersammelkasten einpassen. 
Dazu den Abstand 'Lx' ermitteln:

Ly

1. Die spätere Endposition/Befestig-
ungsposition des Wassersammel-
kastens am Mauerwerk festlegen.

2.  Dann den Abstand des Mauerwerks 
zur Vorderseite des Wassersammel-
kastens messen (Länge Lx).

1. Ablaufstutzen (4) auf das Attika-Durchführ-
ungsrohr (3) stecken.

2. Dann den Abstand zwischen Mauerwerk 
und der unteren Ablauföffnung (Hinterkante)
messen (Länge Ly).

Lx
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�

�F �G

��D

Attika-Durchführungsrohr (3) und Trennblech (5) um die 
selbe Länge 'Lz' kürzen, ...

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU��*XOO\�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

����E

Länge ‘Lz‘ folgendermaßen ermitteln: 

Lz
Lz

Lz = Ly - Lx +1cm*

          Rechenbeispiel:

          Es wurden zuvor (Bild 8a + 8b) folgende Längen gemessen:   
 
          Lx = 20cm Wandabstand (zu Wassersammelkasten)
          Ly = 30cm Wandabstand (zur unteren Öffnung des Ablaufstutzens) 

          Lz = Ly - Lx + 1cm
          Lz = 30cm - 20cm +1cm
          Lz = 11cm

==> Attika-Durchführungsrohr (3) und Trennblech (5) wären in diesem 
           Beispiel hier jeweils um 11cm zu kürzen.

Trennblech (5) muss in der Nut des Notüberlauf-Einlaufblechs (2) 
stecken!

Gekürztes Trennblech (5) in den Ablaufstutzen (4) schieben und 
mit Mutter am Gewindestift verschrauben. Ablaufstutzen (4) auf gekürztes Attika-Rohr (3) stecken.

Optional erhältlicher Wassersammelkasten Art.Nr. 2438 o. 3438 
auf Ablaufstutzen (4) stecken und an Mauerwerk befestigen.

               ! Achtung !
Die untere Ablauföffnung des
Ablaufstutzen (4) muss sich 
innerhalb des Wasserkastens 
befinden! (vgl. auch Bild 12)

               ! Achtung !
Trennblech (5) in die Nut des 
Notüberlauf-Einlaufblechs (2) 
stecken! (siehe Bild 10b)

... sodass sich später die untere Ablauföffnung 
des Ablaufstutzen (4) innerhalb des Wasser-
sammelkastens befindet! (vgl. auch Bild 12)

* 1cm ist eine feste Konstante!
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��

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU��*XOO\�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

5HJHQZDVVHU�
VDPPHONDVWHQH
auptablauf

NotHaupt

1RW�EHUODXI

Wasserverlauf von Hauptablauf und Notüberlauf im eingebauten Zustand.
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�

Art.Nr. 3434.S2 / .S2.L  Attika-Super-2-Gully DN100

Ggf. Montage des Dampfsperren-Anschlussteils Art.Nr. 2494 
(siehe separate Montageanleitung).�

�

Attikadurchbruch erstellen.

�

Die passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Attika-Super-2-Gully (1) 
verlegen und mit der Oberseite der Gully-Anschlußmanschette verschweißen.� Attika-Super-2-Gully (1) mit aufgestecktem Attika-Rohr (3) durch

die Attika schieben und in die Wärmedämmung einpassen.

�

+

G

Dampfsperrbahn verlegen (bzw. ggf. an Dampfsperren-
Anschlussteil klemmen).

   ! ACHTUNG !
Beim Einschweißen
mit offener Flamme
den Gullykörper nicht 
direkt anflämmen.

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperren-Klebeband.

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung verlegen.

Hauptbestandteile:      (1)   Attika-Super-Gully DN 100 (ohne PVC-Rohr)
   (2)   Wasserleitblech vorne
   (3)   Edelstahlrohr Attika-Durchführungsrohr DN 100
   (4)   Stromteilabzweig DN 100 
   (5)   Wasserleitblech hinten

d= 150 mm
H = Dämmstoffstärke abzgl. 60mm

Best.-Nr.: 284713032

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU���*XOO\�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX
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�F

�E �F

�D

�EDie Schrauben des Wasserleitblechs vorne (2) lösen und ent-
fernen.

Die beiliegenden Gewindestäbe ein-/festschrauben und mit 
Muttern das Wasserleitblech vorne (2) fixieren.

Das Laubfanggitter auf die Gewindestäbe stecken und mit den 
Kunststoffrändelmuttern festschrauben.

Attika-Durchführungsrohr (3) anpassen. 
Dazu zunächst den Abstand 'Lx' ermitteln:

Den Abstand des Mauerwerks 
zur Hinterkante des Attika-
Durchführungsrohr (3) messen.
(Länge Lx).

Lx

Attika-Durchführungsrohr (3) und Wasserleitblech hinten(5) 
um die selbe Länge 'Lz' kürzen, ...

Lz Lz

... sodass der Stromteilabzweig (4) den 
gewünschten Abstand zum Mauerwerk hat.

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU���*XOO\�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

�D

Ly

Gewünschten Achsabstand 'Ly' zum Mauerwerk  festlegen.
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��D

�G �

��E

��E��D

Länge ‘Lz‘ folgendermaßen ermitteln: 

Lz = Lx + 6cm* - Ly

          Rechenbeispiel:

          Es wurden zuvor (Bild 8a & 8b) folgende Längen gemessen:   
 
          Lx = 13cm Wandabstand ( zu Hinterkante 
                    Attika-Durchführungsrohr (3) )
          Ly = 8cm gewünschter Achsabstand zur Wand 

          Lz = Lx + 6cm - Ly
          Lz = 13cm + 6cm - 8cm
          Lz = 11cm

==> Attika-Durchführungsrohr (3) und Wasserleitblech hinten (5) wären 
           in diesem Beispiel hier jeweils um 11cm zu kürzen.

Wasserleitblech hinten (5) muss in der Nut des Wasserleitblechs
vorne (2) stecken!

Gekürztes Wasserleitblech hinten (5) in den Stromteilabzweig (4) 
schieben und mit Mutter am Gewindestift verschrauben. 

Stromteilabzweig (4) auf gekürztes Attika-Rohr (3) stecken.

DN-Fallrohr an den Stromteilabzweig (4) anschließen.
Dafür bspw. unser Edelstahlrohr-Sortiment verwenden.

               ! Achtung !
Wasserleitblech hinten (5) in 
die Nut des Wasserleitblechs 
vorne (4) stecken! (siehe Bild 10b)

* 6cm ist ein konstanter Wert!

Für andere Fallrohranschlüsse unsere Übergangs- / 
Verbindungsstücke für Titanzink- und Lorosysteme verwenden.

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU���*XOO\�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

Übergangsstück aus Titanzink Art. 5955

Gully-/Loro-Verbindungsstück DN100 Art. 5954
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��

0RQWDJHDQOHLWXQJ
$WWLND�6XSHU���*XOO\�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�'1����LP�:DUPGDFKDXIEDX

H
auptablauf

NotHaupt

Notüberlauf

Wasserverlauf von Hauptablauf und Notüberlauf im eingebauten Zustand.

Technische Daten:
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�D�

$UW�1U������$WWLND�6XSHU�*XOO\�DXV�(GHOVWDKO�'1����
$UW�1U������$WWLND�6XSHU�*XOO\�DXV�(GHOVWDKO�'1���

��

Ggfs. das optional erhältliche Laubfanggitter mit Hilfe des
beiliegenden Befestigungssatzes am Gullyeinlauf anbringen. ��

Montagebeispiel: 
Attika-Super-Gully aus Edelstahl im Warmdach eingebaut.

$WWLNDGXUFKEUXFK�HUVWHOOHQ��.HUQERKUXQJ��

G� �����PP�EHL�'1����
����������PP�EHL�'1����

+� �'lPPVWRIIVWlUNH�DE]JO�
���������PP�EHL�'1����
���������PP�EHL�'1����

Dachflächen- und Attika-Wärmedämmung verlegen.

��

��

��

Montageanleitung
Attika-Super-Gully aus Edelstahl

+

G

Ggf. Montage des Grumbach-Dampfsperren-
Anschlussteils (Art.Nr. 2492 DN70 bzw. 2994 
DN100)passend zu Attika-Super-Gully aus 
Edelstahl (siehe separate Montageanleitung).

Dampfsperrbahn verlegen und an 
Grumbach-Dampfsperren-Anschlussteil
verklemmen.�E�

Alternative Dampfsperren-
andichtung z.B. mit flexiblem
Dampfsperrenklebeband.

Attika-Super-Gully aus Edelstahl mit aufgesteckter Flanschpressdichtung 
durch die Attika schieben und in die Wärmedämmung einpassen.

Die passend ausgeschnittene Dachbahn über dem Attika-Super-Gully aus Edelstahl
verlegen.

Den Losflansch und die Sicherungsringe auf die Gewindebolzen aufstecken und mit den 
Schraubmuttern beginnend an den beiden mittleren Gewindebolzen links u. rechts anziehen.
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Technische Daten:

���

��

Bei verwendung als Notüberlauf 
Fassadenauslass  als Speier.

��

�� Bei Verwendung als Notüberlauf gibt es den
Grumbach Anstaurahmen Art.Nr. 5917 als Zubehör.

Montageanleitung
Attika-Super-Gully aus Edelstahl

Fassadenauslass mit Wasserfangkasten.Fassadenauslass mit direkt angeschlossenem
 Regenfallrohr. 

+
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             H
DN 100 ( 60mm )
DN   70 ( 75mm )

               D
DN 100 ( ø110mm )
DN   70 ( ø   75mm )
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�����%,7�*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully mit Keil aus PUR DN 70
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW��
QDFK�',1�(1�������LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������
PLW�DXVZHFKVHOEDUHP�0XIIHQURKU�'1����DXV��
39&�VFKZDU]����FP�ODQJ��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�
DQ�5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQW��
ZlVVHUXQJ��PLW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQDQ��
VFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFK��
WXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJVNHLO��
������[���FP��5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�
PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ��
]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U��
KRKH�$EODXIOHLVWXQJ��0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGH��
K�OVHQ�]XU�$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�
.LHVIDQJ��E]Z��/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1����
$UW��1U��������%,7�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��%LWXPHQ�
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�

�����%,7�*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully mit Keil aus PUR DN 100 
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW��
QDFK�',1�(1�������LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1�������
PLW�DXVZHFKVHOEDUHP�0XIIHQURKU�'1�����DXV��
39&�VFKZDU]����FP�ODQJ��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�
DQ�5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQW��
ZlVVHUXQJ��PLW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQDQ��
VFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFK��
WXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJVNHLO��
������[���FP��5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�
PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ��
]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U��
KRKH�$EODXIOHLVWXQJ��0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGH��
K�OVHQ�]XU�$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�
.LHVIDQJ��E]Z��/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������%,7�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��%LWXPHQ�
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�
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������[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully ohne Keil aus PUR DN 70
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW��
QDFK�',1�(1�������LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������
PLW�DXVZHFKVHOEDUHP�0XIIHQURKU�'1����DXV��
39&�VFKZDU]����FP�ODQJ��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�
DQ�5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQW��
ZlVVHUXQJ��PLW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQDQ��
VFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFK��
WXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJ�RKQH�.HLO���
5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ��
DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]X��
ODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U�KRKH�$EODXIOHLVWXQJ���
0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGHK�OVHQ�]XU��
$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�.LHVIDQJ��E]Z���
/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�.HLO�
DXV�385�
1HQQZHLWH��'1����
$UW��1U���������[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�

������[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully ohne Keil aus PUR DN 100 
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW��
QDFK�',1�(1�������LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1�������
PLW�DXVZHFKVHOEDUHP�0XIIHQURKU�'1�����DXV��
39&�VFKZDU]����FP�ODQJ��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�
DQ�5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQW��
ZlVVHUXQJ��PLW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQDQ��
VFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFK��
WXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJ�RKQH�.HLO���
5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ��
DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]X��
ODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U�KRKH�$EODXIOHLVWXQJ���
0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGHK�OVHQ�]XU��
$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�.LHVIDQJ��E]Z���
/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�.HLO�
DXV�385�
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U���������[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�



�����*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully aus Edelstahl DN 70
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�DXV�(GHOVWDKO��
:HUNVWRIIQXPPHU���������LQ�GHU�1HQQZHLWH��
'1�����PLW�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJVNHLO��
������FP�[���FP��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�DQ�
5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ��5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�
QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$E��
ODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U�KRKH�
$EODXIOHLVWXQJ��0LW�/RVIODQVFK�XQG�)ODQVFK��
SUHVVGLFKWXQJ�]XP�GDXHUKDIW�GLFKWHQ�(LQ��
NOHPPHQ�YRQ�%LWXPHQ�RGHU�.XQVWVWRIIGDFK��
EDKQHQ���0LW�]HKQ�DXI�GHP�)HVWIODQVFK�DQJH��
VFKZHL�WHQ�*HZLQGHERO]HQ�0����(GHOVWDKO��
PXWWHUQ�XQG�)HGHUULQJHQ���
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��
DXV�(GHOVWDKO�
1HQQZHLWH��'1����
$UW��1U��������
'DFKEDKQDQVFKOXVV��/RV�)HVWIODQVFKV\VWHP�
+HUVWHOOHU���.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�
�
�
�
�
�����*5� �
Grumbach Attika-Super-Gully aus Edelstahl DN 100 
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�DXV�(GHOVWDKO��
:HUNVWRIIQXPPHU���������LQ�GHU�1HQQZHLWH��
'1������PLW�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJVNHLO��
������FP�[���FP��=XP�GLUHNWHQ�$QVFKOXVV�DQ�
5RKUH�PLW�6WHFNPXIIH��]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ��5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�
QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$E��
ODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\N|USHU�I�U�KRKH�
$EODXIOHLVWXQJ��0LW�/RVIODQVFK�XQG�)ODQVFK��
SUHVVGLFKWXQJ�]XP�GDXHUKDIW�GLFKWHQ�(LQ��
NOHPPHQ�YRQ�%LWXPHQ�RGHU�.XQVWVWRIIGDFK��
EDKQHQ���0LW�]HKQ�DXI�GHP�)HVWIODQVFK�DQJH��
VFKZHL�WHQ�*HZLQGHERO]HQ�0����(GHOVWDKO��
PXWWHUQ�XQG�)HGHUULQJHQ���
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\��
DXV�(GHOVWDKO�
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������
'DFKEDKQDQVFKOXVV��/RV�)HVWIODQVFKV\VWHP�
+HUVWHOOHU���.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�



�����6��[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-2-Gully aus PUR DN 100 
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\���DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW���
LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ�EHL�JOHLFK]HLWLJHU�+DXSW��XQG�1RWHQWZlV��
VHUXQJ�GXUFK�QXU�HLQH�$WWLNDGXUFKI�KUXQJ��0LW�HLQHP��
���FP������FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�hEHUEU�FNXQJVURKU�
'1�����XQG�HLQHP����FP�ODQJHQ�(GHOVWDKOURKU�'1������
PLW�$XVVFKQLWW�XQG�3UDOOEOHFK�]XU�$EOHLWXQJ�GHU�+DXSW��
HQWZlVVHUXQJ�LQ�HLQHQ�:DVVHUIDQJNDVWHQ�VRZLH�HLQHU��
GXUFKJHKHQGHQ�7UHQQHEHQH��EHVWHKHQG�DXV�]ZHL��
:DVVHUOHLWEOHFKHQ�DXV�(GHOVWDKO��]XU�IUHLHQ�$EOHLWXQJ��
GHU�1RWHQWZlVVHUXQJ�GXUFK�GHQ�:DVVHUIDQJNDVWHQ�
KLQGXUFK�QDFK�DX�HQ��0LW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQ��
DQVFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFKWXQJ��
XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJVNHLO�������[���FP���
5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DE��
IDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXI��
HQGHP�*XOO\N|USHU��0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*H��
ZLQGHK�OVHQ�]XU�$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�
.LHVIDQJ��E]Z��/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
,QNO��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJVVDW]�DXV�3RO\DPLG��
]XU�9HUKLQGHUXQJ�GHV�9HUVWRSIHQV�XQG�9HUNLHVHQV��
GHV�*XOO\V��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������6���[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�
�
�����6��[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-2-Gully ohne Keil aus PUR DN 100�
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\���DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW���
LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ�EHL�JOHLFK]HLWLJHU�+DXSW��XQG�1RWHQWZlV��
VHUXQJ�GXUFK�QXU�HLQH�$WWLNDGXUFKI�KUXQJ��0LW�HLQHP��
���FP������FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�hEHUEU�FNXQJVURKU�
'1�����XQG�HLQHP����FP�ODQJHQ�(GHOVWDKOURKU�'1������
PLW�$XVVFKQLWW�XQG�3UDOOEOHFK�]XU�$EOHLWXQJ�GHU�+DXSW��
HQWZlVVHUXQJ�LQ�HLQHQ�:DVVHUIDQJNDVWHQ�VRZLH�HLQHU��
GXUFKJHKHQGHQ�7UHQQHEHQH��EHVWHKHQG�DXV�]ZHL��
:DVVHUOHLWEOHFKHQ�DXV�(GHOVWDKO��]XU�IUHLHQ�$EOHLWXQJ��
GHU�1RWHQWZlVVHUXQJ�GXUFK�GHQ�:DVVHUIDQJNDVWHQ�
KLQGXUFK�QDFK�DX�HQ��0LW�DQJHVFKlXPWHP�'DFKEDKQ��
DQVFKOXVV�����������PP��SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFKWXQJ��
XQG�DQJHIRUPWHP�$WWLND�hEHUJDQJ�RKQH�.HLO���
5HFKWHFNLJHU�(LQODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DE��
IDOOHQGHP�WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXI��
HQGHP�*XOO\N|USHU��0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*H��
ZLQGHK�OVHQ�]XU�$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�
.LHVIDQJ��E]Z��/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
,QNO��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJVVDW]�DXV�3RO\DPLG��
]XU�9HUKLQGHUXQJ�GHV�9HUVWRSIHQV�XQG�9HUNLHVHQV��
GHV�*XOO\V��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\�RKQH�.HLO�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������6���[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�



�����6��[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-2-Gully aus PUR 
mit Stromteilabzweig DN 100
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW���
LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ�EHL�JOHLFK]HLWLJHU�+DXSW��XQG�1RWHQWZlV��
VHUXQJ�GXUFK�QXU�HLQH�$WWLNDGXUFKI�KUXQJ��0LW�HLQHP��
���FP������FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�hEHUEU�FNXQJVURKU��
'1�����XQG�HLQHP����FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�6WURPWHLO��
DE]ZHLJ�'1�����]XU�$EOHLWXQJ�GHU�+DXSWHQWZlVVHUXQJ��
LQ�HLQ�)DOOURKU���VRZLH�HLQHU�GXUFKJHKHQGHQ�7UHQQ��
HEHQH��EHVWHKHQG�DXV�]ZHL�:DVVHUOHLWEOHFKHQ�DXV��
(GHOVWDKO��]XU�IUHLHQ�$EOHLWXQJ�GHU�1RWHQWZlVVHUXQJ��
GXUFK�GHQ�6WURPWHLODE]ZHLJ�QDFK�DX�HQ��0LW�DQJH��
VFKlXPWHP�'DFKEDKQDQVFKOXVV�����������PP���
SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFKWXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP��
$WWLND�hEHUJDQJVNHLO�������[���FP��5HFKWHFNLJHU�(LQ��
ODXIEHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP���
WULFKWHUI|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\��
N|USHU��0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGHK�OVHQ�]XU��
$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�.LHVIDQJ��E]Z���
/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
,QNO��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJVVDW]�DXV�3RO\DPLG��
]XU�9HUKLQGHUXQJ�GHV�9HUVWRSIHQV�XQG�9HUNLHVHQV��
GHV�*XOO\V��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������6���[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�
�����6��[[[�*5� �
Grumbach Attika-Super-2-Gully ohne Keil aus PUR 
mit Stromteilabzweig DN 100
�
*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\��DXV�)&.:�IUHLHP��
3RO\XUHWKDQ�+DUW�,QWHJUDOVFKDXP�ZlUPHJHGlPPW���
LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1������]XU�)UHLVSLHJHOHQWZlV��
VHUXQJ�EHL�JOHLFK]HLWLJHU�+DXSW��XQG�1RWHQWZlV��
VHUXQJ�GXUFK�QXU�HLQH�$WWLNDGXUFKI�KUXQJ��0LW�HLQHP��
���FP������FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�hEHUEU�FNXQJVURKU��
'1�����XQG�HLQHP����FP�ODQJHQ�(GHOVWDKO�6WURPWHLO��
DE]ZHLJ�'1�����]XU�$EOHLWXQJ�GHU�+DXSWHQWZlVVHUXQJ��
LQ�HLQ�)DOOURKU���VRZLH�HLQHU�GXUFKJHKHQGHQ�7UHQQ��
HEHQH��EHVWHKHQG�DXV�]ZHL�:DVVHUOHLWEOHFKHQ�DXV��
(GHOVWDKO��]XU�IUHLHQ�$EOHLWXQJ�GHU�1RWHQWZlVVHUXQJ��
GXUFK�GHQ�6WURPWHLODE]ZHLJ�QDFK�DX�HQ��0LW�DQJH��
VFKlXPWHP�'DFKEDKQDQVFKOXVV�����������PP���
SDVVHQG�]XU�'DFKDEGLFKWXQJ�XQG�DQJHIRUPWHP��
$WWLND�hEHUJDQJ�RKQH�.HLO��5HFKWHFNLJHU�(LQODXI��
EHUHLFK�PLW�VFKUlJ�QDFK�KLQWHQ�DEIDOOHQGHP��WULFKWHU��
I|UPLJ�]XP�$EODXIVWXW]HQ�]XODXIHQGHP�*XOO\N|USHU���
0LW�]ZHL�HLQJHVFKlXPWHQ�*HZLQGHK�OVHQ�]XU��
$XIQDKPH�GHU�*HZLQGHVWDQJHQ�GHV�.LHVIDQJ��E]Z���
/DXEIDQJJLWWHUEHIHVWLJXQJVVDW]HV��
,QNO��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJVVDW]�DXV�3RO\DPLG��
]XU�9HUKLQGHUXQJ�GHV�9HUVWRSIHQV�XQG�9HUNLHVHQV��
GHV�*XOO\V��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU���*XOO\�RKQH�.HLO�PLW�6WURPWHLODE]ZHLJ�
DXV�385��
1HQQZHLWH��'1�����
$UW��1U��������6���[[[�
'DFKEDKQDQVFKOXVV��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
�



�����*5�
Grumbach Wasserfangkasten aus Titanzink
Stutzendurchmesser DN100

*UXPEDFK�:DVVHUIDQJNDVWHQ�DXV�=LQN��
EOHFK�����PP��PLW�$EODXIVWXW]HQ�'1����
���WHLOLJ���PLW�YRUGHU��XQG�U�FNVHLWLJHU�:DQG��
|IIQXQJ�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHV�(GHOVWDKO��
$EIOXVVURKUV\VWHPV�GHV�*UXPEDFK��
$WWLND�6XSHU���*XOO\V��
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ���
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�:DVVHUIDQJNDVWHQ�
)URQWEUHLWH������PP�
7LHIH������PP�
+|KH������PP�
$UW��1U��������
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�
�
�
�����6�*5� �
Grumbach Laubfanggitter aus Edelstahl �
I�U�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�PLW�.HLO�'1���XQG�'1����
�
*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
SDVVHQG�]X�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�PLW�.HLO��
'1���XQG�'1�����HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJV��
VDW]�DXV�3RO\DPLG��I�U�HLQHQ�VLFKHUHQ�6FKXW]�YRU��
9HUVWRSIXQJ�E]Z��9HUNLHVXQJ�RKQH�5HGX]LHUXQJ�
GHU�$EODXIOHLVWXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU�
DXV�(GHOVWDKO��
$UW��1U��������6�
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�
�
�
�����6��*5��
Grumbach Laubfanggitter aus Edelstahl �
I�U�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�.HLO�'1���XQG�'1����
�
*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
SDVVHQG�]X�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�
.HLO�'1���XQG�'1�����HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJV��
VDW]�DXV�3RO\DPLG��I�U�HLQHQ�VLFKHUHQ�6FKXW]�YRU��
9HUVWRSIXQJ�E]Z��9HUNLHVXQJ�RKQH�5HGX]LHUXQJ�
GHU�$EODXIOHLVWXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU�
DXV�(GHOVWDKO��
$UW��1U��������6��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�
�
�
�����6(�*5� �
Grumbach Laubfanggitter aus Edelstahl �
I�U�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XO\�DXV�(GHOVWDKO�'1���XQG�'1����
�
*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU��DXV�YHUVFKZHL�WHQ�
(GHOVWDKOUXQGVWlEHQ��0DVFKHQZHLWH����PP��
SDVVHQG�]X�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�DXV�
(GHOVWDKO�'1���XQG�'1�����HLQVFKOLH�OLFK��
%HIHVWLJXQJVVDW]�DXV�3RO\DPLG��I�U�HLQHQ�VLFKHUHQ�6FKXW]�YRU��
9HUVWRSIXQJ�E]Z��9HUNLHVXQJ�RKQH�5HGX]LHUXQJ�
GHU�$EODXIOHLVWXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�/DXEIDQJJLWWHU�
DXV�(GHOVWDKO��
$UW��1U��������6(�
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�



�����6�*5� �
Grumbach Kiesfang aus PE �
I�U�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�PLW�.HLO�'1���XQG�'1����
�
*UXPEDFK�.LHVIDQJ��DXV�3RO\HWK\OHQ���
SDVVHQG�]X�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�PLW�.HLO�
'1���XQG�'1�����HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJV��
VDW]�DXV�3RO\DPLG��I�U�HLQHQ�VLFKHUHQ�6FKXW]�YRU��
9HUVWRSIXQJ�E]Z��9HUNLHVXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�.LHVIDQJ�DXV�3(�
$UW��1U��������6�
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�
�
�
�
�����6��*5��
Grumbach Kiesfang aus PE��
I�U�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�.HLO�'1���XQG�'1����
�
*UXPEDFK�.LHVIDQJ��DXV�3RO\HWK\OHQ���
SDVVHQG�]X�*UXPEDFK�$WWLND�6XSHU�*XOO\�RKQH�.HLO�
'1���XQG�'1�����HLQVFKOLH�OLFK�%HIHVWLJXQJV��
VDW]�DXV�3RO\DPLG��I�U�HLQHQ�VLFKHUHQ�6FKXW]�YRU��
9HUVWRSIXQJ�E]Z��9HUNLHVXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�.LHVIDQJ�DXV�3(��
$UW��1U��������6��
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�
�
�
�
�
�����*5
Grumbach Dampfsperrenanschlussteil 
aus Edelstahl DN 50
�
*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQDQVFKOXVVWHLO�DXV��
(GHOVWDKO��:HUNVWRIIQXPPHU����������]XU�
GDPSIGLFKWHQ�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�DOOHQ�*UXP��
EDFK�$WWLND�%DONRQDEOlXIHQ�'1����XQG�VRQ��
VWLJHQ�5RKUHQ�LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1����GXUFK�
GLH�'DPSIVSHUUEDKQ��0LW�/RVIODQVFK�DXV�$/6L�
XQG�)ODQVFKSUHVVGLFKWXQJ�DXV�(3'0�]XP�
GDXHUKDIW�GLFKWHQ�(LQNOHPPHQ�YRQ�'DPSI��
VSHUUEDKQHQ�DXV�%LWXPHQ�RGHU�.XQVWVWRII��
0LW�YLHU�%HIHVWLJXQJVERKUXQJHQ�VRZLH�GUHL��
DXI�GHP�)HVWIODQVFK�DQJHVFKZHL�WHQ�*HZLQ��
GHERO]HQ�0����PLW�(GHOVWDKOPXWWHUQ�XQG��
)HGHUULQJHQ���
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQ��
DQVFKOXVVWHLO�DXV�(GHOVWDKO�
1HQQZHLWH��'1����
$EPHVVXQJ������[�����PP�
$UW��1U��������
'DFKEDKQDQVFKOXVV��/RV�)HVWIODQVFKV\VWHP�
+HUVWHOOHU���.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�



�����*5
Grumbach Dampfsperrenanschlussteil 
aus Edelstahl DN 70
�
*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQDQVFKOXVVWHLO�DXV��
(GHOVWDKO��:HUNVWRIIQXPPHU����������]XU�
GDPSIGLFKWHQ�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�DOOHQ�*UXP��
EDFK�$WWLND�%DONRQDEOlXIHQ�'1����XQG�*UXP��
EDFK�$WWLND�6XSHUJXOO\V�'1����VRZLH�VRQ��
VWLJHQ�5RKUHQ�LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1����GXUFK�
GLH�'DPSIVSHUUEDKQ��0LW�/RVIODQVFK�DXV�$/6L�
XQG�)ODQVFKSUHVVGLFKWXQJ�DXV�(3'0�]XP�
GDXHUKDIW�GLFKWHQ�(LQNOHPPHQ�YRQ�'DPSI��
VSHUUEDKQHQ�DXV�%LWXPHQ�RGHU�.XQVWVWRII��
0LW�YLHU�%HIHVWLJXQJVERKUXQJHQ�VRZLH�YLHU��
DXI�GHP�)HVWIODQVFK�DQJHVFKZHL�WHQ�*HZLQ��
GHERO]HQ�0����PLW�(GHOVWDKOPXWWHUQ�XQG��
)HGHUULQJHQ���
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQ��
DQVFKOXVVWHLO�DXV�(GHOVWDKO�
1HQQZHLWH��'1����
$EPHVVXQJ������[�����PP�
$UW��1U��������
'DFKEDKQDQVFKOXVV��/RV�)HVWIODQVFKV\VWHP�
+HUVWHOOHU���.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�

�����*5
Grumbach Dampfsperrenanschlussteil 
aus Edelstahl DN 100
�
*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQDQVFKOXVVWHLO�DXV��
(GHOVWDKO��:HUNVWRIIQXPPHU����������]XU�
GDPSIGLFKWHQ�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�DOOHQ�*UXP��
EDFK�$WWLND�%DONRQDEOlXIHQ�'1�����XQG�*UXP��
EDFK�$WWLND�6XSHUJXOO\V�'1�����VRZLH�VRQ��
VWLJHQ�5RKUHQ�LQ�GHU�1HQQZHLWH�'1�����GXUFK�
GLH�'DPSIVSHUUEDKQ��0LW�/RVIODQVFK�DXV�$/6L�
XQG�)ODQVFKSUHVVGLFKWXQJ�DXV�(3'0�]XP�
GDXHUKDIW�GLFKWHQ�(LQNOHPPHQ�YRQ�'DPSI��
VSHUUEDKQHQ�DXV�%LWXPHQ�RGHU�.XQVWVWRII��
0LW�YLHU�%HIHVWLJXQJVERKUXQJHQ�VRZLH�VHFKV��
DXI�GHP�)HVWIODQVFK�DQJHVFKZHL�WHQ�*HZLQ��
GHERO]HQ�0����PLW�(GHOVWDKOPXWWHUQ�XQG��
)HGHUULQJHQ���
/LHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�'DPSIVSHUUHQ��
DQVFKOXVVWHLO�DXV�(GHOVWDKO�
1HQQZHLWH��'1�����
$EPHVVXQJ������[�����PP�
$UW��1U��������
'DFKEDKQDQVFKOXVV��/RV�)HVWIODQVFKV\VWHP�
+HUVWHOOHU���.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R�.*�
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�����*5� �
Grumbach Sicherungsschelle aus Edelstahl DN50�
�
*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH�DXV�(GHOVWDKO���
I�U�HLQH�VLFKHUH�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�HLQHP�
*UXPEDFK�*XOO\�PLW�6WXW]HQ�1HQQZHLWH�'1����
XQG�HLQHP�*UXPEDFK�(GHOVWDKOURKU�PLW�HLQHU�0XIIH��
DOV�]XVlW]OLFKH�6LFKHUKHLW�]XU�9HUKLQGHUXQJ�HLQHV��
XQEHDEVLFKWLJWHQ�$XVHLQDQGHU]LHKHQV�GHU�6WHFN��
YHUELQGXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH��
DXV�(GHOVWDKO�'1���
$UW��1U��������
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�

�����*5� �
Grumbach Sicherungsschelle aus Edelstahl DN70�
�
*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH�DXV�(GHOVWDKO���
I�U�HLQH�VLFKHUH�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�HLQHP�
*UXPEDFK�*XOO\�PLW�6WXW]HQ�1HQQZHLWH�'1����
XQG�HLQHP�*UXPEDFK�(GHOVWDKOURKU�PLW�HLQHU�0XIIH��
DOV�]XVlW]OLFKH�6LFKHUKHLW�]XU�9HUKLQGHUXQJ�HLQHV��
XQEHDEVLFKWLJWHQ�$XVHLQDQGHU]LHKHQV�GHU�6WHFN��
YHUELQGXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH��
DXV�(GHOVWDKO�'1���
$UW��1U��������
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�

�����*5� �
Grumbach Sicherungsschelle aus Edelstahl DN100�
�
*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH�DXV�(GHOVWDKO���
I�U�HLQH�VLFKHUH�9HUELQGXQJ�]ZLVFKHQ�HLQHP�
*UXPEDFK�*XOO\�PLW�6WXW]HQ�1HQQZHLWH�'1�����
XQG�HLQHP�*UXPEDFK�(GHOVWDKOURKU�PLW�HLQHU�0XIIH��
DOV�]XVlW]OLFKH�6LFKHUKHLW�]XU�9HUKLQGHUXQJ�HLQHV��
XQEHDEVLFKWLJWHQ�$XVHLQDQGHU]LHKHQV�GHU�6WHFN��
YHUELQGXQJ��
.RPSOHWW�OLHIHUQ�XQG�IDFKJHUHFKW�HLQEDXHQ��
�
%H]HLFKQXQJ��*UXPEDFK�6LFKHUXQJVVFKHOOH��
DXV�(GHOVWDKO�'1����
$UW��1U��������
+HUVWHOOHU��.DUO�*UXPEDFK�*PE+�	�&R��.*�


	Schaltfläche3: 


